
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D423 D424 D441 D442 D443 D444 D521 D522 D523 D524
柳津町高桑1丁目 南鶉2丁目 下奈良3丁目 六条江東１丁目 大菅南 鏡島中2丁目 又丸町畑 池ノ上町3丁目 西改田字米野 黒野南2丁目
2020/1/7 2019/12/24 2020/1/7 2019/12/24 2020/1/7 2019/12/24 2020/1/7 2020/1/22 2020/1/14 2020/1/6

9:40 11:25 10:05 10:15 10:30 9:25 11:00 10:05 10:10 12:00
不明 深井戸 不明 深井戸 不明 浅井戸 不明 浅井戸 深井戸 不明
飲用 飲用 生活 飲用 飲用 生活 飲用 飲用 生活 飲用
不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 8 不明 不明

検査項目 環境基準
カドミウム(mg/L) 0.003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003
全シアン(mg/L) 検出されないこと ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1
鉛(mg/L) 0.01 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005
六価クロム(mg/L) 0.05 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02
砒素(mg/L) 0.01 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005
総水銀(mg/L) 0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005
アルキル水銀(mg/L) 検出されないこと ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005
ＰＣＢ(mg/L) 検出されないこと ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005
ジクロロメタン(mg/L) 0.02 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
四塩化炭素(mg/L) 0.002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002
クロロエチレン(mg/L) 0.002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002
1,2-ジクロロエタン(mg/L) 0.004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004
1,1-ジクロロエチレン(mg/L) 0.1 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
1,2-ジクロロエチレン(mg/L) 0.04 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004
1,1,1-トリクロロエタン(mg/L) 1 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005
1,1,2-トリクロロエタン(mg/L) 0.006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006
トリクロロエチレン(mg/L) 0.01 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001
テトラクロロエチレン(mg/L) 0.01 ＜0.0005 0.0041 ＜0.0005 0.0008 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005
1,3-ジクロロプロペン(mg/L) 0.002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002
チウラム(mg/L) 0.006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006
シマジン(mg/L) 0.003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003
チオベンカルブ(mg/L) 0.02 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
ベンゼン(mg/L) 0.01 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001
セレン(mg/L) 0.01 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L) 10 ＜0.012 1.0 0.44 1.0 0.95 0.88 2.2 1.4 1.2 3.5
硝酸性窒素(mg/L) ‐ ＜0.01 1.0 0.44 1.0 0.95 0.88 2.2 1.4 1.2 3.5
亜硝酸性窒素(mg/L) ‐ ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
ふっ素(mg/L) 0.8 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08
ほう素(mg/L) 1 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02
1,4‐ジオキサン(mg/L) 0.05 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

測定時刻

　令和元年度　概況調査結果
番号

対象メッシュ
採水地点

測定年月日

井戸形式
使用目的

井戸深度(m)



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D54 D62 E431 E433 E434 E511 E512 E513 E514 E521
中西郷4丁目 岩利 西川手2丁目 祈年町2丁目 北一色4丁目 鷹見町 日野西3丁目 松風町2丁目 長良南陽町3丁目 岩田西1丁目
2020/1/14 2020/1/21 2019/12/24 2020/1/6 2020/1/20 2020/1/6 2020/1/16 2020/1/6 2020/1/16 2020/1/20

11:20 10:50 10:45 10:55 10:00 10:20 10:20 11:30 9:45 11:10
不明 深井戸 浅井戸 深井戸 不明 不明 不明 浅井戸 浅井戸 不明
飲用 飲用 生活 生活 生活 飲用 飲用 飲用 生活 飲用
不明 35 不明 不明 不明 不明 不明 10 6 不明

検査項目 環境基準
カドミウム(mg/L) 0.003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003
全シアン(mg/L) 検出されないこと ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1
鉛(mg/L) 0.01 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005
六価クロム(mg/L) 0.05 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02
砒素(mg/L) 0.01 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005
総水銀(mg/L) 0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005
アルキル水銀(mg/L) 検出されないこと ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005
ＰＣＢ(mg/L) 検出されないこと ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005
ジクロロメタン(mg/L) 0.02 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
四塩化炭素(mg/L) 0.002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002
クロロエチレン(mg/L) 0.002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002
1,2-ジクロロエタン(mg/L) 0.004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004
1,1-ジクロロエチレン(mg/L) 0.1 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
1,2-ジクロロエチレン(mg/L) 0.04 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004
1,1,1-トリクロロエタン(mg/L) 1 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005
1,1,2-トリクロロエタン(mg/L) 0.006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006
トリクロロエチレン(mg/L) 0.01 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001
テトラクロロエチレン(mg/L) 0.01 ＜0.0005 ＜0.0005 0.0011 0.0006 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005
1,3-ジクロロプロペン(mg/L) 0.002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002
チウラム(mg/L) 0.006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006
シマジン(mg/L) 0.003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003
チオベンカルブ(mg/L) 0.02 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
ベンゼン(mg/L) 0.01 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001
セレン(mg/L) 0.01 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L) 10 1.9 0.46 0.76 0.99 2.9 0.53 0.56 0.61 0.54 1.1
硝酸性窒素(mg/L) ‐ 1.9 0.46 0.76 0.99 2.9 0.53 0.56 0.61 0.54 1.1
亜硝酸性窒素(mg/L) ‐ ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
ふっ素(mg/L) 0.8 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08
ほう素(mg/L) 1 ＜0.02 ＜0.02 0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02
1,4‐ジオキサン(mg/L) 0.05 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

井戸深度(m)

　令和元年度　概況調査結果
番号

対象メッシュ
採水地点

測定年月日
測定時刻
井戸形式
使用目的



21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
E522 E523 E524 E531 E532 E533 E534 E541 E543 E62
岩滝西2丁目 祇園1丁目 上芥見 粟野西1丁目 粟野西1丁目 粟野西3丁目 粟野東3丁目 福富町田 北野南 北野西
2020/1/21 2020/1/20 2020/1/9 2019/12/23 2019/12/23 2019/12/23 2019/12/23 2020/1/9 2020/1/9 2020/1/9

9:50 11:30 11:40 12:10 10:00 11:25 10:40 11:15 10:30 10:10
不明 不明 浅井戸 浅井戸 不明 深井戸 深井戸 不明 深井戸 深井戸
生活 飲用 生活 生活 飲用 飲用 飲用 生活 生活 飲用
不明 不明 16 10 不明 40 40 不明 22 不明

検査項目 環境基準
カドミウム(mg/L) 0.003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003
全シアン(mg/L) 検出されないこと ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1
鉛(mg/L) 0.01 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005
六価クロム(mg/L) 0.05 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02
砒素(mg/L) 0.01 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005
総水銀(mg/L) 0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005
アルキル水銀(mg/L) 検出されないこと ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005
ＰＣＢ(mg/L) 検出されないこと ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005
ジクロロメタン(mg/L) 0.02 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
四塩化炭素(mg/L) 0.002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002
クロロエチレン(mg/L) 0.002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002
1,2-ジクロロエタン(mg/L) 0.004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004
1,1-ジクロロエチレン(mg/L) 0.1 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
1,2-ジクロロエチレン(mg/L) 0.04 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004
1,1,1-トリクロロエタン(mg/L) 1 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005
1,1,2-トリクロロエタン(mg/L) 0.006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006
トリクロロエチレン(mg/L) 0.01 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001
テトラクロロエチレン(mg/L) 0.01 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 0.005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005
1,3-ジクロロプロペン(mg/L) 0.002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002
チウラム(mg/L) 0.006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006
シマジン(mg/L) 0.003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003
チオベンカルブ(mg/L) 0.02 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
ベンゼン(mg/L) 0.01 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001
セレン(mg/L) 0.01 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L) 10 ＜0.012 1.4 1.1 1.3 1.9 1.1 1.1 1.3 0.70 0.077
硝酸性窒素(mg/L) ‐ ＜0.01 1.4 1.1 1.3 1.9 1.1 1.1 1.3 0.70 0.07
亜硝酸性窒素(mg/L) ‐ ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 0.006 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
ふっ素(mg/L) 0.8 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08
ほう素(mg/L) 1 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02
1,4‐ジオキサン(mg/L) 0.05 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

井戸形式
使用目的

井戸深度(m)

　令和元年度　概況調査結果
番号

対象メッシュ
採水地点

測定年月日
測定時刻


