
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D423 D424 D441 D442 D443 D444 D521 D522 D523 D524
日置江8丁目 南鶉4丁目 薮田南5丁目 薮田南3丁目 大菅北 鏡島中2丁目 川部5丁目 島田1丁目 西改田川向 黒野南1丁目
令和3年1月13日 令和3年1月13日 令和3年1月13日 令和3年1月13日 令和3年1月19日 令和3年1月19日 令和3年1月18日 令和3年1月18日 令和3年1月19日 令和3年1月25日

10:00 10:25 11:15 10:45 10:40 10:05 10:00 10:35 11:00 9:45
不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 深井戸 深井戸
飲用 飲用 生活 飲用 飲用 生活 飲用 飲用 飲用 飲用
不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 40 20

検査項目 環境基準
カドミウム(mg/L) 0.003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003
全シアン(mg/L) 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
鉛(mg/L) 0.01 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005
六価クロム(mg/L) 0.05 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02
砒素(mg/L) 0.01 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005
総水銀(mg/L) 0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005
アルキル水銀(mg/L) 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
ＰＣＢ(mg/L) 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
ジクロロメタン(mg/L) 0.02 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
四塩化炭素(mg/L) 0.002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002
クロロエチレン(mg/L) 0.002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002
1,2-ジクロロエタン(mg/L) 0.004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004
1,1-ジクロロエチレン(mg/L) 0.1 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
1,2-ジクロロエチレン(mg/L) 0.04 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004
1,1,1-トリクロロエタン(mg/L) 1 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005
1,1,2-トリクロロエタン(mg/L) 0.006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006
トリクロロエチレン(mg/L) 0.01 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001
テトラクロロエチレン(mg/L) 0.01 ＜0.0005 0.0050 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005
1,3-ジクロロプロペン(mg/L) 0.002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002
チウラム(mg/L) 0.006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006
シマジン(mg/L) 0.003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003
チオベンカルブ(mg/L) 0.02 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
ベンゼン(mg/L) 0.01 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001
セレン(mg/L) 0.01 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L) 10 0.80 0.89 0.89 0.85 4.7 1.0 1.8 0.67 2.0 3.8
硝酸性窒素(mg/L) ‐ 0.80 0.89 0.89 0.85 4.7 1.0 1.8 0.67 2.0 3.8
亜硝酸性窒素(mg/L) ‐ ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
ふっ素(mg/L) 0.8 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08
ほう素(mg/L) 1 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02
1,4‐ジオキサン(mg/L) 0.05 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

井戸形式
使用目的

井戸深度(m)

測定時刻

　令和2年度　概況調査結果
番号

対象メッシュ
採水地点

測定年月日



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D54 D62 E431 E433 E434 E511 E512 E513 E514 E521
中西郷6丁目 佐野 水主町2丁目 加納竜興町3丁目 戎町5丁目 山吹町4丁目 鏡岩 菊水町2丁目 長良東3丁目 天池2丁目
令和3年1月25日 令和3年1月25日 令和3年1月21日 令和3年1月13日 令和3年1月21日 令和3年1月18日 令和3年1月21日 令和3年1月18日 令和3年1月7日 令和3年1月26日

10:30 11:40 9:35 11:40 10:35 11:00 12:00 11:30 11:00 9:50
不明 不明 深井戸 不明 不明 不明 不明 不明 深井戸 浅井戸
飲用 飲用 飲用 飲用 飲用 飲用 飲用 生活 生活 飲用
不明 不明 40 不明 不明 不明 不明 不明 20 8

検査項目 環境基準
カドミウム(mg/L) 0.003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003
全シアン(mg/L) 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
鉛(mg/L) 0.01 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 0.005
六価クロム(mg/L) 0.05 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02
砒素(mg/L) 0.01 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005
総水銀(mg/L) 0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005
アルキル水銀(mg/L) 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
ＰＣＢ(mg/L) 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
ジクロロメタン(mg/L) 0.02 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
四塩化炭素(mg/L) 0.002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002
クロロエチレン(mg/L) 0.002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002
1,2-ジクロロエタン(mg/L) 0.004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 0.0007 ＜0.0004
1,1-ジクロロエチレン(mg/L) 0.1 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
1,2-ジクロロエチレン(mg/L) 0.04 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004
1,1,1-トリクロロエタン(mg/L) 1 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005
1,1,2-トリクロロエタン(mg/L) 0.006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006
トリクロロエチレン(mg/L) 0.01 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001
テトラクロロエチレン(mg/L) 0.01 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005
1,3-ジクロロプロペン(mg/L) 0.002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002
チウラム(mg/L) 0.006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006
シマジン(mg/L) 0.003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003
チオベンカルブ(mg/L) 0.02 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
ベンゼン(mg/L) 0.01 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001
セレン(mg/L) 0.01 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L) 10 1.8 0.049 1.2 0.58 1.9 1.3 0.62 0.79 0.042 0.92
硝酸性窒素(mg/L) ‐ 1.8 0.04 1.2 0.58 1.9 1.3 0.62 0.79 0.04 0.92
亜硝酸性窒素(mg/L) ‐ ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
ふっ素(mg/L) 0.8 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 0.19 ＜0.08
ほう素(mg/L) 1 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02
1,4‐ジオキサン(mg/L) 0.05 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

井戸深度(m)

　令和2年度　概況調査結果
番号

対象メッシュ
採水地点

測定年月日
測定時刻
井戸形式
使用目的



21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
E522 E523 E524 E531 E532 E533 E534 E541 E543 E62
岩滝西2丁目 祇園1丁目 芥見南山3丁目 岩崎 岩崎 彦坂 粟野東4丁目 溝口童子 北野南 北野東
令和3年2月1日 令和3年1月18日 令和3年1月26日 令和3年1月7日 令和3年1月7日 令和3年2月4日 令和3年1月6日 令和3年1月6日 令和3年1月6日 令和3年1月7日

10:20 11:55 11:20 12:10 11:40 9:40 13:50 11:35 10:55 9:55
浅井戸 深井戸 浅井戸 不明 不明 不明 不明 不明 深井戸 不明
生活 生活 飲用 飲用 飲用 生活 飲用 飲用 飲用 生活
6 30 15 不明 不明 不明 不明 不明 40 不明

検査項目 環境基準
カドミウム(mg/L) 0.003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003
全シアン(mg/L) 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
鉛(mg/L) 0.01 ＜0.005 ＜0.005 0.009 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005
六価クロム(mg/L) 0.05 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02
砒素(mg/L) 0.01 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005
総水銀(mg/L) 0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005
アルキル水銀(mg/L) 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
ＰＣＢ(mg/L) 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
ジクロロメタン(mg/L) 0.02 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
四塩化炭素(mg/L) 0.002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002
クロロエチレン(mg/L) 0.002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002
1,2-ジクロロエタン(mg/L) 0.004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004 ＜0.0004
1,1-ジクロロエチレン(mg/L) 0.1 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
1,2-ジクロロエチレン(mg/L) 0.04 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004
1,1,1-トリクロロエタン(mg/L) 1 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005
1,1,2-トリクロロエタン(mg/L) 0.006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006
トリクロロエチレン(mg/L) 0.01 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001
テトラクロロエチレン(mg/L) 0.01 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 0.0009 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005
1,3-ジクロロプロペン(mg/L) 0.002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002 ＜0.0002
チウラム(mg/L) 0.006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 ＜0.0006
シマジン(mg/L) 0.003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003
チオベンカルブ(mg/L) 0.02 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
ベンゼン(mg/L) 0.01 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001
セレン(mg/L) 0.01 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L) 10 2.4 0.74 0.42 1.3 1.6 2.8 1.4 1.4 ＜0.012 0.94
硝酸性窒素(mg/L) ‐ 2.4 0.74 0.42 1.3 1.6 2.8 1.4 1.4 ＜0.01 0.94
亜硝酸性窒素(mg/L) ‐ ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002
ふっ素(mg/L) 0.8 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08
ほう素(mg/L) 1 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02
1,4‐ジオキサン(mg/L) 0.05 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005

井戸形式
使用目的

井戸深度(m)

　令和2年度　概況調査結果
番号

対象メッシュ
採水地点

測定年月日
測定時刻


