
別紙

検査項目：ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

採水年月日：令和6年8月1日

検査対象：原水

令和6年8月 令和5年8月

鏡岩 鏡岩408-2 不検出 不検出

雄総 雄総桜町2丁目16-2 不検出 不検出

本荘 本荘海草3533-2 不検出 不検出

下川手 西川手3丁目95 不検出 6ng/L

市橋 下奈良1丁目28-1 不検出 不検出

西郷 中西郷2丁目34 不検出 不検出

黒野第２ 小野6丁目5 不検出 不検出

三輪第１ 太郎丸字樫木4-2 不検出 不検出

三輪第２ 三輪宮西323 不検出 不検出

芥見野村 祇園1丁目119 不検出 7ng/L

日野第１ 日野北1丁目6-19 不検出 不検出

日野第２ 日野北1丁目5-11 不検出 不検出

木田 木田2丁目128-1 不検出 不検出

一日市場 一日市場1丁目215 不検出 不検出

方県 安食字三内前4-1 不検出 不検出

柳津 柳津町丸野1丁目48 不検出 不検出

佐波 柳津町上佐波西5丁目164 不検出 不検出

令和6年8月 令和5年8月

上芥見第１ 上芥見222 不検出

芥見加野 加野字東畑42 不検出

黒野第１北 大学北2丁目62 不検出

岩野田 粟野西1丁目38 不検出

※1　不検出とは、定量下限値（5ng/L）未満
※2　ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)の量の和
※3　予備水源地とは、現在給水しておらず、緊急時に使用する水源地

予備水源地名※３ 住所
検査結果※１

暫定目標値

未実施 50ng/L以下※2
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